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SCHEMAT LAMPY

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 5
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podsufitka

220-240V AC
50-60 Hz
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kolorystyka przewodów:

b - brąz
bi - biały
bb - bezbarwny

cz - czarny
n - niebieski
z/z - zółto-zielony

GREY BN wiszący (basic nieobrotowy) 
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instrukcja pod adresem: www.topmet.pl w zakładce DO POBRANIA/INSTRUKCJE


